
3x230V

3x230V, internt nullpunkt laskes til L2

4 - 6,3 A

Bygge om kontrollboksen fra 
3x400V til 3x230V
Husk å koble om pumpen fra Y til D 

3x230V, motorvern byttes til 
ett hakk større strømstyrke

Grå
Brun

Blå
Sort

6 - 10 A
10 - 12 A
13 - 18 A


